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Radna Rady Miejskiej w PrzemyS$lu

W odpowiedzi na interpelacj¢ z dnia 25.03.2022 r., uprzejmie informuje, ze 26 listopada
2021 r. zostal zlecony przeglad 34 studni stanowigcych wlasno$¢ Gminy Miejskiej Przemysl.
Prace zostaly zlecone w zwiazku z koniecznoscig opracowania ,,Dokumentacji zapewnienia
funkcjonowania publicznych urzadzen zaopatrzenia w wode w warunkach specjalnych miasta
Przemysla”. Przegladu studni dokonano pod katem ich sprawnosci oraz wydajnosci. W
szczegblnosci dokonano przegladu technicznego, zmierzono ich glebokosé, wysokos¢ stupa
wody, obliczono ilo$¢ wody oraz ustalono szacunkowg wydajnosé studni.

Wymienione wyzej prace wykazaly, ze zdecydowana wigkszo$¢ studni znajdujaca sie
na terenie miasta, to studnie kopane o zréznicowanym naplywie wody, srednim lub stabym.
Sa to studnie zasilane Zrédlami powierzchniowymi, nie sg to studnie typowo zrddlowe,
przewaznie to wody gruntowe. Poziom wody uzalezniony jest od pdr roku oraz ilosci opadow.
Aktualnie sprawnych jest 15 studni.

Studnie o ktérych mowa w interpelacji tj. studnia nr 14 przy ul. Chopina i studnia nr 15
przy ul. Krélowej Jadwigi wymagajg konserwacji, w szczegdlnosci wymiany pomp, remontu
obudowy oraz plyty odbojowej i przewidziane sg do naprawy. Dodam, ze w ciggu ul. Parkowe;j
nie znajduje si¢ zadna studnia.

Ponadto prowadzone prace wykazaly, ze ze wzgledu na charakterystyke zasilania o
ktorej mowa wyzej, studnie wymienione ponizej nalezatoby zlikwidowac z uwagi na bardzo
matly poziom wody oraz matg wydajnosc¢ (studnie wysychajg) :

1. studnia nr 3 —ul. Stowackiego,
studnia nr 9 — ul. Klaczki,
studnia nr 18 — skrzyzowanie ulic Grunwaldzkiej i Dolinskiego,
studnia nr 21 — ul. Sw. Jana Nepomucena,
studnia nr 24 — ul. Glazera,
studnia nr 25 — ul. Focha.
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Prowadzimy dziatania, ktére maja na celu poprawi¢ stan techniczny studni
zaopatrywanych w wode i1 sukcesywnie dokonujemy przegladdéw technicznych tak by mogty
stuzy¢ mieszkancom miasta. Szacunkowy koszt naprawy i przywrdcenia wszystkich studni
miejskich do stanu technicznego, ktéry pozwolilby na korzystanie z ich zasobdéw to okoto
70.000,00 zt. Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska, ktéry sprawuje nadzor
nad przedmiotowymi studniami w chwili obecnej nie dysponuje $rodkami, ktdére moglby
przeznaczy¢ na ten cel. Takie srodki nalezaloby zabezpieczy¢ na przysztosc.
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